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Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkendefor den analyserede prave

DIREKTE UNDERSOGELSE Provetype: Udskyningsprove
Temperatur 10,4 °C Afgang, vaerk
Lugt* Ingen lugt v b Nandvaerk
Smag* Hoxmal Provedato:  2025-10-23KI. 10:19
Farve* Ingen
Udseende* Klar Provetager: Laboratoriet DS/IS05667-5:2006
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav? | METODE S,
Kimtal v. 22°C cfu/ml <1 50 DSENISO62222000 0,15
Kimtal v. 37°C cfu/ml 1 DSENISO62222000 0,15
Coliforme bakterier MPN/100 ml <1 i.m. Colilert QuantiTray 0,06
E. coli MPN/100 ml <1 i.m. Colilert QuantiTray 0,06
Enterokokker cf/100 ml <1 i.m. 1S07899-22000-+ MMO0I3 0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav) | METODE U
Farvetal Pt mg/l 3,5 15 DSENISO7887:2012 15 %
Turbiditet FNU 0,13 1 DSENISO7027-12016 5 9%,
pH pH 7,3 7 - 8,5 DSENISO 105232012
Ledningsevne mS/m 59,3 250 DS/EN 27888:2003 mod. (1. 20°C) 15 %
L O, mg/l 6,9 DSIS0 172892014 5%
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC) C mg/l 1,5 4 DSEN 14841997 59%
Jem, total Fe mg/l < 0,01 0,2 DS/ENISO 118852009 10 %
Mangan, total Mn mg/l 0,004 0,05 DSENISO 118852009 5%
Ammonium* NH," mgl < 0,02 0,05 150715021984 15 %
Nitrit NO,” mg/l 0,003 0,01 DSEN 267772003 6 %
Nitrat NO;~ mg/l 1,2 50 DSENISO 10304-1:2009 10 %
Calcium ca2t  mgl 106 200 DSENISO 118852009 10 %
Magnesium Mgt mgl 11 50 DSENISO 118852009 15 %
Methan* CH, mg/l < 0,01 HSGCFID 20 %
Hardhed, total °dH 17 5 - 30 Beregnet 5%
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
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Tegn forklaring: — RO 00 o) Al R
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i S
i.m.: Ikke malelig. U, og S;:Méleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024) Marie-Louise Andersen, Laborant
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UNDERLEVERANDOR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkva]itemkmvl) METODE U
PESTICIDER Pavist
BAM pg/l < 0,010 0, LOMSMS 30 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) pg/l 0,018 0, LOMSMS 30 %

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke malelig. U og S.:Méleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

BAM og DMS er udfert af ALS, akkrnr. 361, rapport nr. 261315/25, kopi kan rekvireres.

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
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