DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Gruppe A parametre m. Udskylning Blokken 43
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl 3460 Birkered
tlf: 45803133

Veerebro Vandveerk Analyserapport nr. 20260609/023
Agnetevej 41 09. juni 2026
4040 Jyllinge Blad 1 af1
Kopi til:
Ju(f}i)ter (GEUS) @ DANAK
SHT Vand&Miljo Yot Reg, o 48
Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave
DIEERAE UNDERS e ITeE Provedato: 2026-06-03 K1. 10:00  Prevematrice: Drikkevand
Temperatur 15,8 °C
Lugt* Ingen lugt Provested: Elgrrlfg\efgj 3 Provetype: Udskylningsprove
Smag* Normal Veerebro
Farve® Ingen Provetager: Laboratoriet Prevemetode: DS/ISO5667-5:2006
Udseende™ Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav) | METODE S
Kimtal v. 22°C cfivml 39 200 DSENISO 62222000+ MMO00S 0,15
Coliforme bakterier MPN/100 ml <1 i.m. Colilet Quanti Tay 0,06
E. coli MPN/100 ml <1 i.m. Colilrt Quani Tray 0,06
Enterokokker cfi/100 ml <1 i.m. 150789922000+ MMO013 0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav? | METODE U
Farvetal Pt mg/l 3,7 15 DSENISO 78872012 15 %
Turbiditet FNU 0,08 1 DSENISO7027-12016 59,
pH pH 7,5 7= 8,5 DSENISO 105232012
Ledningsevne mS/m 61,3 250 DSEN 27888:2003 mod. (v. 20°C) 15 %
It 0O, mg/l 8,9 DSISO 172892014 5%
Jem, total Fe mg/l 0,017 , DS225:1939, mod. 10 %
Nitrit NO,” mg/l 0,001 , DSEN 267772003 6 %
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres,
Tegn forklaring: ? \_:\_ — ,\»\ _—
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
im.: Ikke mélelig. U og S:Maleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025) Karin Due. Laborant




